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на

Интернет-Приемную портала
по вопросу надежности и

Правительства Республики Крым,
качества электроснабжения потребителей

СНТ <Щомостроитель) в с. Мирное Симферопольского района и сообщает.
Электроснабжение потребителей СНТ <!омостроитель)> Мирновского

сельского поселения осуществляется по ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-695.
Указанное оборудование принято в государственную собственность

Республики Крым и закреплены за ГУП РК <Крымэнерго) на праве
хозяйственного ведения согласно распоряжению Совета министров
Республики Крым от 10.03.2020 JФ 2б4-р <О принятии в государственную
собственность Республики Крым объектов бесхозяйного имущества и их
закреплении).

Следует отметить, что ВЛ 0,4 кВ Л-l ТП-695 и ТП-695 длительное
время не обслужив€uIись бывшими собственниками электросетевого
оборуловани\ плановое техническое обслуживание и капит€uIьные ремонты
энергооборудования не проводились, кроме того строительство электрических
сетей выполнялось без проектных решений.

За период с 0|.06.202З по 30.06.2023 и с 0|.09.202З по 28.09.202З
в ГУП РК <Крымэнерго) зафиксировано одно авариЙное отключение
электроснабжения потребителей СНТ <<Щомостроитель) в с. Мирное с 06:09
30.06.202З по 16:10 З0.06.202З по причине повреждения оборулования
ТП-695. Восстановление электроснабжения потребителеЙ выполнено
персонаJIом ГУП РК <Крымэнерго) в миним€Lпьно возможный срок. В
остальное время аварийных отклIочений в СНТ <,Щомостроитель)) с. Мирное
не зафиксировано, плановых переключений не проводилось.

обращение,



С целью улучшения надежности электроснабжения потребителей,
получающих электроснабжение от ТП-695, выполнены внеплановый осмотр
соединений.

По вопросу качества электроснабжения жителей
СНТ <.Щомостроитель> в с. Мирное сообщаем, что предприятием 05.06.202З и
18.06.202З выполнены замеры уровня напряжения в РУ-0,4 кВ ТП-б95 и на
границе балансового разграничения сторон домовладений Jф 1 по ул. 1 и Jф 57

с составлением актов контрольного замера напряжения и нагрузки.
По результатам замеров уровень напряжения составил:

- 05.06.2023:

- РУ 0,4 кВ
ф*u (С) - 234 В;

- дом J\Ъ 1 по ул.
- |8.06.202з
- РУ 0,4 кВ

фаза (С) - 2З0 В;

l: 231 В.

Силин

_дом Jф 57 210 В, что соответствует требованиям ГОСТ 2t128_83
<Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники
электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В) и ГОСТ
З2|4410lЗ <Нормы качества электрическоЙ энергии в системах
электроснабжения общего н€вначенияD.

,Щополнительно информируем, специалистами
ГУП РК <Крымэнерго)) ведется мониторинг качества электрическоЙ энергии,
поставляемой потребителям СНТ <.Щомостроитель) в с. Мирное, для
оперативного реагированияпо принятию мер с целью соблюдения требований
ГОСТ 32144-20tЗ <Нормы качества электрическоЙ энергии в системах
электроснабжения общего нaвначения)).

Также сообщаем, что в срок до 30.t0.202З запланирован внеочередноЙ

осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-695 и контрольные замеры уровня напряжения

у потребителей СНТ <.Щомостроитель)) в с. Мирное, по результатам которых
будут разработаны дополнительные технические меропри ятия, направленные
на улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей.

С уважением

Первый заместитель министра
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